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1 OGGETTO E SCOPO 

Lo scopo del presente documento è quello di fornire una valutazione di massima relativamente agli 
interventi di adeguamento dei sistemi acquedottistico e fognario-depurativo necessari per mantenere i 
corretti livelli dei servizi nei comuni di Prignano sulla Secchia, Montefiorino e Palagano a fronte degli 
sviluppi urbanistici previsti relativi agli ambiti per nuovi insediamenti; così come pervenuto da vostra 
richiesta tramite PEC in data 23/09/2014. 
Il livello di dettaglio dell’analisi svolta è compatibile con la presente fase di pianificazione e dipende 
dalle informazioni disponibili.  
Le valutazioni di seguito riportate e l’indicazione della necessità o meno di interventi di adeguamento 
sono state definite sulla base di stime di fabbisogni calcolate in relazione ai dati forniti. Si precisa che, 
non disponendo di dati puntuali, la stima dei fabbisogni per i comparti ad uso produttivo non 
comprende eventuali consumi di processo.  
Le classi di intervento riportate fanno riferimento ai soli adeguamenti necessari extra-comparto, 
escludendo quindi le opere per il collegamento di ciascun comparto alla rete esistente gestita da 
Hera, le quali sono da ritenersi a completo carico del lottizzante. 
L’esatta definizione e localizzazione degli interventi di potenziamento dei sistemi, nonché gli ulteriori 
interventi interni agli ambiti di sviluppo, che si renderanno necessari per sostenere le espansioni 
urbanistiche, saranno tecnicamente valutabili in presenza di dati di pianificazione di maggior dettaglio. 
 

2 SERVIZIO ACQUEDOTTO 

Per quanto riguarda reti ed impianti acquedotto, nelle tabelle sottostanti, sono riportati da un lato la 
tipologia di intervento richiesta e dall’altra la relativa classe di importo. Si precisa che tale importo 
comprende esclusivamente i macro interventi necessari per l’adduzione al centro abitato; a seconda 
della posizione dei nuovi comparti nel centro abitato potranno essere necessari interventi di 
potenziamento al momento non definibili. 
Si sottolinea che nelle valutazioni sono compresi anche gli sviluppi relativi agli ambiti già consolidati. 
 

 
Tabella 1. Servizio acquedotto: classi di intervento degli ambiti di Prignano 
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 Tabella 2. Servizio acquedotto: classi di intervento degli ambiti di Montefiorino 

 

 
Tabella 3. Servizio acquedotto: classi di intervento degli ambiti di Palagano 

3 SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Per quanto concerne gli sviluppi urbanistici oggetto del PSC, tutti gli interventi di attuazione di nuovi 
comparti dovranno prevedere la realizzazione di reti fognarie di tipo separato.  
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli 
allacci in fognatura previste da Hera. 
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per 
lo spurgo. 
Si ritiene opportuno che gli interventi urbanistici siano migliorativi, quando possibile, del sistema 
fognario esistente. Occorre pertanto che siano predisposti gli eventuali allacci fognari per tutti i 
fabbricati esistenti prospicienti le nuove fognature nere. 
Le reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo idrico 
superficiale previo parere delle autorità competenti. Laddove il collettamento al recapito non risulti 
realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed economico, l’immissione potrà avvenire nella rete fognaria 
esistente, previa verifica da parte del gestore del SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di 
opportuni sistemi di laminazione da concordarsi con il gestore. 
In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all’accumulo ed al riutilizzo di acque piovane per usi 
irrigui o per usi diversi dal consumo umano. 
Si sottolinea che gli interventi indicati per alcuni degli ambiti previsti in comune di Montefiorino (loc. 
Casola Pianezzo, Farneta e Gusciola) e Prignano (La Fredda e Casa Azzoni) rientrano all’interno del 
Piano Interventi del SII. Qualora le tempistiche di realizzazione degli stessi non risultassero 
compatibili con l’avanzamento degli ambiti ad essi collegati, gli stessi dovranno dotarsi di sistemi di 
trattamento privato.  
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AMBITO COMUNE AGGLOMERATO LOCALITA' 
STATO 

ATTUALE 
INDICAZIONI RETI FOGNARIE ED 

IMPIANTI DI TIPO PRIMARIO 
AMBITI RICOMPRESI 
NELL'AGGLOMERATO 

PA37 PALAGANO PAL01 CAPOLUOGO FAA 
Espansione possibile collegando 
la rete al depuratore esistente 

58.47, 59.49, 59.50,  
60.49, PA37 

150.75 PRIGNANO 
Fuori 

Agglomerato 
PIGNETO NO RETE 

Espansione condizionata alla 
realizzazione di un trattamento 

appropriato   

128.91 
130.90 

PRIGNANO PRI08 PESCAROLA Imhoff 

Espansione condizionata 
all'adeguamento dello scarico 
dell'agglomerato poiché con la 
nuova espansione si supera la 
potenzialità del trattamento 
esistente: ciò può avvenire 

tramite realizzazione di impianto 
di trattamento reflui come da 

cap.n°7, tab.n°2, D.G.R. 
n°1053/2003; si preveda sistema 

di trattamento unico per le 
località di Pescarola e Varana 

128.91, 129.91, 
130.90, 130.91 

PRI05 PRIGNANO 
Fuori 

Agglomerato 
PIGNETO NO RETE 

Espansione condizionata alla 
realizzazione di un trattamento 

appropriato 
  

564 
PRI02 
PRI04 

PRIGNANO PRI01 PRIGNANO Bio 
Espansione possibile previo 

adeguamento del depuratore 
esistente 

122.63, 122.64, 
122.65, 123.63, 
123.66, 124.65, 
124.66, 124.67, 
125.63, 125.65, 
125.66, 125.67, 
126.65, 126.66, 

126.67, 564, 1000, 
PRI02, PRI03, PRI04 

84 PRIGNANO PRI19 LA FREDDA NO RETE 

Espansione condizionata 
all'adeguamento dello scarico 

dell'agglomerato: ciò può 
avvenire tramite  collettamento 

dell'agglomerato alla rete di 
Sassuolo. 

153.73,84 

149.71 
149.70 

PRIGNANO PRI16 CASA AZZONI 

Imhoff 

Espansione condizionata 
all'adeguamento dello scarico 

dell'agglomerato: ciò può 
avvenire tramite realizzazione di 

un unico impianto di 
trattamento reflui come da 

cap.n°7, tab.n°2, D.G.R. 
n°1053/2003; oppure 

collettamento dell'agglomerato 
alla rete di Sassuolo. 

149.69, 149.70, 
149.71 

Imhoff 

Espansione condizionata 
all'adeguamento dello scarico 

dell'agglomerato: ciò può 
avvenire tramite realizzazione di 

un unico impianto di 
trattamento reflui come da 

cap.n°7, tab.n°2, D.G.R. 
n°1053/2003; oppure 

collettamento dell'agglomerato 
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alla rete di Sassuolo. 

158.93 PRIGNANO 
Fuori 

Agglomerato 
CERVAROLA NO RETE 

Espansione condizionata alla 
realizzazione di un trattamento 

appropriato   

M23 MONTEFIORINO MOF04 CASOLA 
Imhoff+ 

2N.T. 

Espansione condizionata a 
realizzazione nuovo impianto di 

trattamento, poiché 
l'agglomerato supererebbe i 

200A.E. e necessita di un livello 
di trattamento reflui superiore, 
ai sensi del cap.7, tab.2,  D.G.R. 

n°1053/2003; da prevedere 
unico impianto MOF 03 + MOF 

04;  il nuovo adeguamento deve 
tener conto  di unire anche lo 
scarico non trattato di Casola. 

68.38, 68.39, 69.38, 
69.40, 69.41, 70.37, 

70.38,M23 

M14 
M3 

MONTEFIORINO MOF18 
MONTEFIORI

NO 
Imhoff 

Espansione condizionata a 
collegamento della rete 
all'agglomerato MOF 01  

 
79.37,79.38,80.39,80.
40,81.23,82.40, M3, 

M14 

M6 MONTEFIORINO 
Fuori 

Agglomerato 
BELVEDERE NO RETE 

Espansione condizionata a 
collegamento della rete 
all'agglomerato MOF 01    

213 MONTEFIORINO MOF03 LA VERNA Imhoff 

Espansione condizionata a 
realizzazione nuovo impianto di 

trattamento, poiché 
l'agglomerato supererebbe i 

200A.E. e necessita di un livello 
di trattamento reflui superiore, 
ai sensi del cap.7, tab.2,  D.G.R. 

n°1053/2003; da prevedere 
unico impianto MOF 03 + MOF 

04  

69.33,69.34, 70.34, 
70.35,213 

M4 MONTEFIORINO 
Fuori 

Agglomerato 
CALDANA-

GROVAIEDA 
NO RETE 

Espansione condizionata alla 
realizzazione di un trattamento 

appropriato   

91.38 MONTEFIORINO 
Fuori 

Agglomerato 
  NO RETE 

Espansione condizionata alla 
realizzazione di un trattamento 

appropriato   

Tabella 4. Servizio fognatura - depurazione: interventi necessari per gli ambiti di nuova urbanizzazione 
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Rete Gas comune di Montefiorino 1:10.000
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